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ПСЕВДООЖИЖЕННЫЙ СЛОЙ КАТАЛИЗАТОРА
КАК ПЛАМЕГАСЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Досліджено розповсюдження полум'я в псевдозріджений шар інертного і каталітично акти-
вного зернистого матеріалу. Встановлені принципові відмінності. Глибина проникнення полум'я
в псевдозріджений шар на декілька порядків більше, ніж в стаціонарний. Каталітично активний
шар при підвищених температурах більш ефективно, ніж інертний локалізує полум'я, а досягши
робочої температури каталізатора гасить його. Запропонований спосіб гасіння полум'я без пере-
ривання потоку в вогнепереградачу з псевдозрідженим шаром каталізатора.
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Distribution of flame into the fluidized layer of inert and catalytically active grainy material is explored.
The principle distinctions are established. The depth of penetration of flame into a fluidized layer on a
few orders is more than in stationary one. Catalytically active layer at the promoted temperatures is
more effective, than the inert localizes flame, and under reaching the working temperature of catalyst
extinguishes it. The method of flame extinguishing without breaking of stream in flame arresters with
the fluidized layer of catalyst is offered.
Огнепреградители, используемые в промышленной практике, локализу-
ют горение, но не гасят его. Чтобы горение прекратилось, прерывают поток
горючей смеси, направив его в атмосферу или остановив газоподающее обо-
рудование, что приводит к дополнительным материало- и энергозатратам при
пуске. Подача в технологическую систему флегматизаторов горения загряз-
няет целевой продукт, усложняет систему очистки.
Используемые конструкции огнепреградителей непригодны для транс-
портирования пылегазовых смесей: насадка огнепреградителей является для
них фильтром. Использование в качестве насадки псевдоожиженного слоя
позволяет транспортировать пылегазовые смеси, но не решает проблему не-
прерывности потока: для гашения пламени поток газа требуется остановить.
Принципиально новый подход к решению задачи гашения пламени газо-
и пылегазовых смесей без прерывания потока разработан на базе результатов
исследования взаимодействия пламени и псевдоожиженной насадки [1 – 3].
Он заключается в использовании в качестве насадки псевдоожиженного слоя
каталитически активных частиц.
Реализация такого метода возможна в случае выполнения двух условий:
перевода реакции окисления из гомогенной в гетерогенно-каталитическую
систему (т.е. гашение пламени) и последующего подавления реакции на по-
верхности катализатора.
Первое условие выполняется в случае разогрева насадки при контакте ее
с пламенем до температуры, обеспечивающей саморазогрев слоя катализато-
ра за счет протекания каталитического окисления горючего компонента, и
при достаточном количестве катализатора, обеспечивающем флегматизацию
горючей смеси и, следовательно, гашение пламени. Второе условие выполня-
ется при снижении температуры слоя ниже температуры зажигания катализа-
тора.
Процесс окисления в зависимости от условий и природы твердых частиц
может иметь сложный характер: соединение гетерогенных и гомогенных ре-
акций. Несмотря на то, что сфера протекания гетерогенной реакции ограни-
чена поверхностью раздела фаз, в случае конкуренции с гомогенным процес-
сом, который происходит во всем объеме реактора, роль гетерогенного может
преобладать. Твердое тело может тормозить газофазный процесс, играя роль
флегматизатора, или ускорять его как катализатор. Неблагоприятным для
распространения пламени фактором является увеличение поверхности тепло-
обмена, и в итоге интенсивность теплоотвода
q=α(Тв-Т)(S/V), (1)
где S/V – соотношение поверхности теплоотдачи и объема охлаждаемого газа;
Тв – температура пламени; Т – температура частиц слоя; α – коэффициент те-
плоотдачи от газа к частицам; q – интенсивность теплоотвода.
Оказывать содействие распространению пламени (и самовоспламене-
нию) в псевдоожиженном слое катализатора может генерирование в объеме
слоя активных радикалов Н·, ОН·, R·, а также турбулизация пламени, которая
приводит к росту скорости его распространения.
Для выявления влияния каталитически активного псевдоожиженного
слоя на распространение пламени в нем проведены экспериментальные ис-
следования. Испытания проводили, поджигая горючую смесь над сепараци-
онной зоной огнепреградителя пропусканием электрического тока через ни-
хромовую спираль диаметром 2 мм и длиной 15 мм, закрепленной на высоте
0,2 м от газораспределительной решетки. Диаметр огнепреградителя - 55 мм,
высота - 300 мм. В качестве транспортируемого газа использовали метано-
воздушную смесь стехиометрического состава, в качестве пылегазовой смеси
- метановоздушную смесь стехиометрического состава с добавкой пыли ади-
пиновой кислоты с диаметром частиц ~20 мкм в количестве 20 г/м3 газа. Диа-
метр частиц катализатора в интервале 1 – 2 мм.
Конструктивно огнепреградитель представлял собой корпус, внутри ко-
торого на газораспределительной решетке располагался катализатор. В кор-
пус огнепреградителя встроен теплообменник. В верхней части огнепрегра-
дителя - сепарационная зона для предотвращения уноса катализатора. Псев-
доожижение достигается подачей газового потока в определенном интервале
скоростей потока газов. Область распространения пламени определялась раз-
ными средствами: с помощью съёмки процесса скоростной кинокамерой, ис-
пользованием в качестве датчиков пламени термопары и электрического зон-
да, что позволило получить достоверные экспериментальные данные.
Установлено [2, 3], что в псевдоожиженном слое инертного материала
область распространения пламени сужается и, при уменьшении порозности
слоя, приближается к составу, близкому к стехиометрическому. При опреде-
ленных условиях существует критическая порозность, выше которой по сме-
си любого состава пламя не распространяется.
В процессе исследования распространения пламени в псевдоожиженный
слой установлено, что глубина проникновения пламени в псевдоожиженный
слой несколько порядков больше, чем в стационарную насадку.
Самым значительным фактором для распространения пламени является
порозность слоя. Оптимальным, с точки зрения разогрева слоя, является ин-
тервал порозности слоя 0.60 – 0.85. При меньшей порозности ожижение не
приводит к разогреву слоя до рабочей температуры катализатора и, следова-
тельно, к гашению пламени. То же наблюдается в отсутствии ожижения слоя.
Для псевдоожиженного слоя катализатора зависимость глубины проник-
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новения пламени в слой L от его температуры T имеет более сложный вид,
чем для инертного слоя. При изменении температуры псевдоожиженного
слоя от 293 К до 573 К зависимость L от Т линейна и аналогична зависимости
для инертного материала. При дальнейшем повышении температуры слоя
глубина проникновения пламени меньше, чем для инертного материала, и
зависимость имеет нелинейный характер.
Видимое улучшение гасящих свойств насадки связано с протеканием на
катализаторе реакции окисления. По мере увеличения степени конверсии го-
рючего на катализаторе уменьшается L. Данные по составу исходных газов
показывают, что точке расхождения зависимостей отвечает начало реакции
окисления горючего на катализаторе. Влияние катализатора на характер про-
никновения пламени связано с изменением состава смеси в реакторе по мере
протекания химической реакции.
Таким образом, при температуре слоя большей, чем температура зажи-
гания катализатора, повышение гасящих свойств каталитически активной
насадки происходит главным образом из-за изменения состава смеси. Исход-
ная топливная смесь разбавляется продуктами реакции. Снижается концен-
трация горючего и окислителя в газовой фазе. Принимая, что окисление на
катализаторе описывается уравнением первого порядка по метану и нулевого
по кислороду, и обрабатывая экспериментальные данные по распростране-
нию пламени в слое инертного и каталитически активного материалов с уче-
том кинетики окисления метана кислородом на катализаторе, получили зави-
симость для расчета глубины проникновения пламени в псевдоожиженный
слой частиц катализатора диаметром 0,002 м, в которую входят кинетические
параметры окисления горючего на катализаторе:
L= -0,16+0,3 f +6,6*10-5T-0,12(1- ехр(-К0τ ехр(-K0 τ ехр(-E/RT )))) (2)
с граничными условиями 0,40 < f<0,6; 293К <Т<783К, где f – порозность, Т –
температура слоя, К; τ – время контакта газа со слоем катализатора, с; R –
газовая постоянная, 8,3 Дж/моль·К.
Для подробленного катализатора СТК-1 фракции 1-2 мм, например,
K0=157 с-1; Е=35000 Дж /моль.
Разработанный способ заключается в использовании в качестве насадки
псевдоожиженного слоя каталитически активных частиц. Реализация такого
метода возможна в случае выполнения двух условий: перевода реакции окис-
ления из гомогенной в гетерогенно-каталитическую систему (т.е. гашение
пламени) и подавление реакции на поверхности катализатора. Для этого объ-
ём катализатора должен быть в количестве не меньшем, чем необходимо для
50% степени превращения горючего. Для прекращения реакции окисления на
поверхности катализатора в теплообменник, расположенный в объёме слоя,
подают воду в количестве, обеспечивающем снижение температуры. Для оп-
ределения условий защитного действия огнепреградителя в псевдоожижен-
ном слое сначала определяется fкр. Рабочая порозность не может быть больше
fкр. После этого определяется высота псевдоожиженного слоя. Она должна
быть не меньше, чем L, высчитанная по уравнению, например, вида (2), или
определенная экспериментально. Используя полученные зависимости не-
трудно определить основные параметры псевдоожиженного слоя, которые
обеспечивают взрывобезопасность транспортирования пылегазовых потоков:
порозность и необходимые свойства катализатора. Для этого найденные
уравнения решаются относительно f при определенной температуре.
Применение катализатора позволяет получить эффективное гашение
пламени в трубопроводах при транспортировании горючих газовых смесей, в
том числе и содержащих пыль, без прерывания потока газов, выбросов вред-
ных веществ в атмосферу и остановок оборудования.
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